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Nachweis iiber die weitere Verwendbarkeit der brandschutztechnischen
Beurteilung, Aktennummer 10071212 vom 05.07.2011

Sie ersuchten mit Schreiben vom 8. August 2018 um einen Nachweis (ber die weitere
Verwendbarkeit der oben angefiihrten Beurteilung.

Gegenstand der Beurteilung:

Paniktirverschlisse DORMA PHA 2500 fir ein- und zweifliigelige Feuerschutzdrehtiiren
der Profilserien Jansen Economy 50/60 E30/EW30, Jansen Janisol 2 EI30, Jansen Janisol
C4 EI60 und Jansen Janisol C4 EI 90

Geforderte Eignung:

Eignung fir den Einbau in gepriifte Feuerschutztiiren der Profilserien Jansen Economy
50/60 E30/EW30, Jansen Janisol 2 EI30, Jansen Janisol C4 EI60 und Jansen Janisol C4
ElI 90

Grundlagen:

ONORM EN 1125;

~Schlésser und Baubeschidge - Paniktiirverschliisse mit horizontaler Betéatigungsstange fir
Tiren in Rettungswegen: Anforderungen und Prufverfahren®

Ausgabe: 1. April 2008
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ONORM EN 1634-1:

.Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Turen, Tore, Abschlisse,
Fenster und Baubeschlage - Teil 1: Feuerwiderstandsprifungen fiir Tlren, Tore,
Abschlisse und Fenster*

Ausgabe: 1. Februar 2009 - zuriickgezogen

ONORM EN 1634-1:

~Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzprifungen fiir Turen, Tore, Abschliisse,
Fenster und Baubeschldge - Teil 1: Feuerwiderstandspriffungen fiir Tiren, Tore,
Abschliisse und Fenster*

Ausgabe: 1. Mai 2018

Geltungsdauer:

Die brandschutztechnische Beurteilung Aktennummer 10071212 vom 5.7.2011 ist in
Verbindung mit diesem Schreiben weiterhin bis zum 5. Juli 2023 bzw. bis zum Ende der
Koexistenzperiode einer harmonisierten technischen Spezifikation verwendbar.

Dieser Nachweis wird unter Zugrundelegung der angefilhrten Grundlagen ausgestellt.
Soliten sich grundlegende Prif- oder Bewertungskriterien dndern, erlischt die Gultigkeit
jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Gultigkeit, wenn der Antragsteller
unzulassige technische Verénderungen vornimmt und die im Priifzeugnis angegebenen
Abmessungen Ulber- bzw. unterschreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich in
den Toleranzbereichen (siehe Prifbericht bzw. Ausfiihrungskatalog).

Nach Ablauf dieser Frist ist erneut um einen Nachweis der weiteren Verwendbarkeit
anzusuchen,
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