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Nachweis uber die weitere Verwendbarkeit der brandschutztechnischen Beurtei-
lung, Aktennummer 10041404 vom 25.05.2011

Sie ersuchten mit Mail vom 7. Marz 2018 um einen Nachweis (iber die weitere Verwend-
barkeit der oben angefuhrten Beurteilung.

Gegenstand der Beurteilung:

Paniktirverschlisse DORMA PHA 2500 fur ein- und zweiflligelige Drehtiiren der Profilse-
rien:

SCHUCO ADS80 FR30, SCHUCO ADS80 FR60, SCHUCO ADS65 NI FR30, SCHUCO
ADS65 NI SP und SCHUCO FIRESTOP 90

Geforderte Eignung:

Eignung fiir den Einbau in gepriifte Feuer- und Rauchschutztiren der Profilserien:
SCHUCO ADS80 FR30, SCHUCO ADS80 FR60, SCHUCO ADS65 NI FR30, SCHUCO
ADS65 NI SP und SCHUCO FIRESTOP 90

Grundlagen:

ONORM EN 1125:

~Schlésser und Baubeschlage - Paniktirverschliisse mit horizontaler Betatigungsstange fiir
Turen in Rettungswegen: Anforderungen und Priifverfahren”

Ausgabe: 1. April 2008
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ONORM EN 1634, Teil 1:

~Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzprifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse,
Fenster und Baubeschlage - Teil 1: Feuerwiderstandspriifungen fiir Tiren, Tore, Abschliis-
se und Fenster”

Ausgabe: 1. Februar 2009 - zuriickgezogen

ONORM EN 1634, Teil 1:

~Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse,
Fenster und Baubeschléage - Teil 1: Feuerwiderstandsprifungen fiir Tiren, Tore, Abschliis-
se und Fenster*

Ausgabe: 1. Juni 2016

ONORM EN 1634, Teil 3:

Prafungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte fiir Feuer- und Rauchschutzab-
schlUsse, Fenster und Beschlage - Teil 3: Prifungen zur Rauchdichte fiir Rauchschutzab-
schlusse (konsolidierte Fassung)

Ausgabe: 1. Februar 2007

Geltungsdauer:

Die brandschutztechnische Beurteilung Aktennummer 10041404 vom 25.05.2011 ist in
Verbindung mit diesem Schreiben weiterhin bis zum 25. Mai 2023 bzw. bis zum Ende der
Koexistenzperiode einer anwendbaren Produktnorm verwendbar.

Dieser Nachweis wird unter Zugrundelegung der angefiihrten Grundlagen ausgestellt.
Sollten sich grundlegende Prif- oder Bewertungskriterien dndern, erlischt die Giiltigkeit je-
doch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Giiltigkeit, wenn der Antragsteller unzuléssi-
ge technische Veranderungen vornimmt und die im Priifzeugnis angegebenen Abmessun-
gen uber- bzw. unterschreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich in den Tole-
ranzbereichen (siehe Prifbericht bzw. Ausflihrungskatalog).

Nach Ablauf dieser Frist ist erneut um einen Nachweis der weiteren Verwendbarkeit anzu-
suchen.
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